INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utférts i denna byggnad

Fastighetsbet:

Adress:
Byggnad:

Systemnr
FF-1
FF-2
FF-3

Kontrollant:
Behtrighet,

Foretag:
Adress:
Ort:

Vittsjbborg 2,
Limhamnsviigen 12 A-C, Malmd
Yittsjiborg 2

Nésta
Betjdnar "Resultat Besikining besiktning

Bostiderkiillare,12C G 2016-03-15 2040 (405
Bostider killare, 12B G 2016-03-15 20201 3/

Bostider kiillare I12A G 2016-03-15 2020 1.2 -0%

Jimmy Holmstrm

Riks K, 5993, Swedcert AB
Simab Ventilation
Vevaxelgatan 28

21241 Malmé

Protokoll finns hos byggnads#gare och byggnadsn&mnd
*Resuitat: EG = Ej Godkint, G = Godkant

gberskrifd ‘}ﬁ/@mu@h

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall
byggnadens dgare ansla intyget pa
vil synlig plats i byggnaden.




